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Magconnerie - Sous-Bassements de chalets
Batiments industriels et agricoles
Rénovation

Terrassements - Travaux Publics
Assainissements - Viabilisation
Enrochements - Abords

Béton prét a I'emploi
MOIRANS-EN -MONTAGNE

Constructions
Maisons individuelles

Maconnerie - Travaux Publics

Ve N

Béton prét a I'emploi
Livraison - Professionnels & Particuliers
Certification AFNOR
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Construction
Maisons individuelles

Maison Passive
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A TOUT EST CALCULE

Formulaire batiment passif

Osi min = 18,71 Q= 0,109 W/(m -K)

1,=0,957
Pramy= 54%
P 2%
Q= T4%
—20,0C
U= 0,101 W/(m -K) 60°C
L -10,0c
Calculs
& pose
D de
AW Condition au bord q[W/m] 9[C] R{(m Ky’ Produits

certifiés

Mesures
acoustique

Construction Passive
Calculs & mesures:

Controle de la thermique: alCl SUre
débit de ventilation

Ici pour une rénovation

CERTIFICAT PRODUIT

Batiment certifié

. r .

PASSIF et BEPOS

CONCOURS NATIONAL
Prix du jury

Détails
d’exécutions
pour calculs
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PASSIF
Co(t moyen de construction : 2400 Euros TTC /m?

Energie du chauffage < 15kwh/m?2. an

Pour ces maisons Passives Certifiées :
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Ventilation &
ECS

STIEBEL ELTRON
LWZ 304 SOL




PHPP MAISON PASSIVE — 39260 MAISOD

PAS COMPACTE
Somme des parois deperditives de I'enveloppe
716,33 m?

aleurs rapportées a la surface de référence énergétique

AFA 4 Ati . 2
Surface de référence énergétique Age: 177,0 m Criteres

Certification standard respectés ?
passif:

Méthode utilisée: Méthode mensuelle

Besoin de chaleur de chauffage annuel 1 98 kWh/(m a

Besoin en énergie primaire

(ECS, chauffage, refroidissement, électricité kWh/(m?a)
auxiliaire et domestique):

Besoin en énergie primaire 2
(ECS, chauffage et électricité auxiliaire): 23 kWh/(m a)

Besoin en énergie primaire

économisée par la production d'électricité kWh/(m?a)
photovoltaique:

Besoin de refroidissement annuel: ‘ kWh/(mZa) ‘
Puissance de refroidissement: | AN

‘



Mesure de permeéabilité a I'air

Batiment RT 2005

Label recherché : Maison Passive / PassivHaus

Résultat de la perméabilité a I'air du pavillon

Objectif de la valeur n50 recherché = 0.6 h-1

Résultat n50 obtenu = 0,55 h-!

Objectif de la valeur Q4 recherché : 0.20 m*/(h.m?)

Résultat Q4pa-surf obtenu = 0,07 m*/(h.m?)

Objectif n50 atteint : Oui
Objectif Q4 atteint : Oui




DETAIL FONDATIONS

Dsb 22 mm

La oL

:Lame de bois 22 mm
[snlation Knauff TH30 en 260 mm}

Eso\ation Knauff TH30 en 18 + 8 mm :

Mur Béton 20

Dalle 10 A

Fondation
£0x 30

r g
Jackodur 120 mm |

Remblai
graviers B

construction

DETAIL ACROTERES

B4 ol
Etanchlete iy
WEPZJZG 28 Revétement ext. t6l g
= adedl 4 e evétement ext. téle 4
: > ’f T | H
Foamglas de

450 mm .

Ar Y [
Etanchiété M/_‘ PU120]|0
= 4
W PU 120 H f |
& 1

il PO 1207 |

< alle 20 3 S

& D a4 S

K B
& m Isolation Knauff TH30 en 260 mny,

=

//I/
=

\



Zertifikat

Zertifizierte Passivhaus Komponente
For kithl-gemaligies Klima, giltig bis 31 T

Kategorie: Haustir
Hersteller: New Rock, s.r.o.
285 22 Zrué, Tschechische Republik

Produktname: Varmaj

Folgende Kriterien wurden fir die ZI.IETREHI'II-II'IQ des
Zertifikates gepriift:

Wanmmeverlusie der eingebauten Ha

Die Tur erreicht bei einer Groe von 110m*220m
im eingebauten Zustand sinen U-Wert von

Up,singebaut = 0,47 WImK) < 0,80 Wi(mK)

wenn die im zugehorigen Bericht (beim Hersteller erhaltlich)
dokumentierten Einbaudetails der Haustir eingehalten werden.
Ohne Einbau betragt der U-Wert der Tur Up = 0,39 Wi{mK).

Diie Werte Us und Us beziehen sich auf sine Tir chna l==:
Lufidichtheit:

Die Haustir erreicht die Luftdichtheitsklasse 4 nach EN 12207.

Das Zertifikats-Kriterium >Luftdichtheit< wird erfiillt.

E-E! der Prifung der Luftdurchigssigkeit nach EM 1026 wurde eine maximals

Luftdichtheitsprifung wurde mit &
Verglasung durchgefihrt.

Haustiir-U-Wert: Up= 0,39 WIim*K)

Weitere Angsben sind im zugehorigan Detenblstt sufgefihrt.

www._passiv.de

Passivhaus Institut
Dr. Woligang Feist
642 83 Darmstadt
Germany

Vertikalschnitt

ZERTIFIZIERTE
KOMPONENTE

Si on prend une porte d’entrée classique
a 0,80 W/(m?K)

Besoins de chauffage:
De 14,98 kwh/(m2a) a 15, 11 kWh/(m?a)




Eau usee
| provenant de
la douche

?..
sl

2

Eau usée coulant en
tant que film trés fin &

>l I'intérieur de
I'échangeur de chaleur
Eau propre

Direction de
RECOH®-VERT I"évacuation

T A A S L R 5. emvp— -—-.-;.-——-.A
e Y

SYSTEME DE RACCORDEMEMNT

Le Recoh®-Vert vous permet de récupérer
49 % de la chaleur utilisée pour la douche

* |Installation facile
* Aucun entretien
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RECAPITULATIF PRODUCTION ERDF
RECAPITULATIF CONSOMMATION ED}

MAISON PASSIVI

ICH:

PRODUCTION 2016 3800 kW CONSOMMATION 2016
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RETOURS D'EXPERIENCES
L'acte de construire vu autrement
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S AVENEMENT DU PASSIF:
=

o

= COHERENCE

+— INDEPENDANCE

(dp + CALCULS

c ( pont thermigue, point de rosée, PHPP, choix matériaux, etc...n
8 RECRUTEMENT

TOUTE NOS CONSTRUCTIONS
+ UENTILATION « ymc doubie flux »
+ FENETRE « triple vitrage
+ ISOLATION renforcée
+ ETANGHEITE renforcée

LA VALEUR de L'entreprise (technigue et morale)

NOTORIETE
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BUREAUX:

Généralisation du Passif

construction
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